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　　冷库消防报警系统挑战
　　冷库的运行温度通常在8°C至-45°C，在这个温度范围内，传统的“被动式”烟雾探测系统不能可靠地发挥功效，甚至完全无法运行。其电气元件和响应等方面的设计都使其不能在这样的环境条件下提供火灾的早期烟雾探测报警。

　　在某些国家，消防的国家标准还进一步指出：除非特别说明，如果运行温度低于0°C(NFPA72)，就不能安装使用烟雾探测器。

　　冷库发生火灾听起来似乎有些令人难以置信，但冷库内空气极其干燥，聚亚安酯、聚苯乙烯泡沫保温材料、木制货盘及塑料包装材料等易燃品随处可见，这就使得冷库的火灾危险系数大大增加。传送/运输装置和照明系统等的电气故障，或维修操作导致的发热，也会增加火灾的危险性。

　　为了尽可能地提高冷库有限容量的利用率，就需要使用超大容量的货架，但这会影响气流的运动并妨碍火灾的探测和响应。

　　要防止冷库发生严重火灾，最好的方法是安装使用“主动式”烟雾探测报警系统-吸气式感烟火灾探测报警系统。

　　吸气式感烟火灾探测报警系统优势
　　吸气式感烟火灾探测报警系统，它能够在火灾的极早期阶段（如图1）对烟雾进行可靠的探测，从而提供最佳的防火性能。


图1火灾发展阶段

　　无论仓库的环境多么恶劣，吸气式感烟火灾探测器都能够为用户提供可靠有效的烟雾探测。吸气式感烟火灾探测器可以连续采集并分析被保护区内的空气样品，从而探测烟雾是否存在。这种可靠的极早期报警能够最大限度地降低货物被烟雾污染、设施及财产被损害、货物配送业务中断的可能性。

　　吸气式感烟火灾探测器是通过采样管网上许多采样孔不断采集空气样品，并将空气样品传送到安装在外部的探测器进行精确分析（如图2），因而可以在极低的环境温度条件下提供极早期报警。即使在维护区或难以接近的区域，只要将吸气式感烟火灾探测器安置在冷库外部便于接近的位置，吸气式感烟火灾探测报警系统的远程监控功能就可以提供最佳的烟雾探测。
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图2吸气式感烟火灾探测报警系统采样管

　　性能化设计
　　在性能化设计的概念设计阶段，会对环境的火灾危险性进行评估，例如，内部和外部环境情况，烟雾来源，烟雾运动情况，建筑物内热传导和烟雾探测等，从而确定最佳的火灾探测系统。

　　利用吸气式感烟火灾探测报警系统的性能化设计和先进的探测技术，可以使冷库现有的运行状况更加完善，包括连续制冷、湿度控制，以及自动加工和仓储系统的配置等。

　　此外，冷库设施的布局非常特殊，它包含了冷冻库、冷藏库、进料台及其周围区域、车间/维修区、货架内等，吸气式感烟火灾探测报警系统设计的灵活性可以确保整个设施内各类环境的安全。

　　在冷库中的安装方式
　　通常，冷库是按照仓库的结构建造的（如图3）。很多行业标准都要求将烟雾探测器安装在冷库的天花板下方和天花板上方夹层内。
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图3采样管网在冷库中的布局

　　冷库内的温度低于零度，将吸气式感烟火灾探测器安置在冷库外部，就可以使探测器免受低温的影响。空气样品从被保护区内被连续地采集出来，温度升至最低采样温度，随后被传送至安装在被保护区外部的探测器进行精确分析。

　　除了温度对探测器的损害外，主要的问题还发生在，冷库的冷凝作用可能使采点被冰堵塞。此时需要将采管布置在潮湿的，远离冷库建筑结构体的位置，并使采样管道保持一定倾斜角度，使冷凝水流能到外部的露水收集装置，探测器需安装在冷库外，且被采空气在进入探测器时需预先加热。建议使用ABS或薄不锈钢材料。U-PVC材料不太合适，因为这种材料在低温下会变脆。

