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　　档案室是一个单位档案信息存储、加工和传输的内部机构,为领导决策、处理工作、组织生产、进行科研等活动提供依据和参考材料，档案室保存的档案，不仅对本单位的工作、生产和科研有现实查考价值，而且其中具有长久保存价值的部分，是国家的档案财富，具有历史文化价值。因此，档案室的消防安全问题是不容忽视的。


　　1、火灾发生的原因

　　火灾事故的发生原因，除了人员及管理外的因素还有其他客观的因素，这些因素并不是通过人员培训，提高点意识就能避免的，而是客观存在的。

　　首先是电气设备带来的火灾隐患。随着科技日新月异的不断发展，计算机、复印件、扫描仪、空调、抽湿机等多种现代化的电器设备进入档案室，增加了大量电线和电源的使用，如果忽视对电器设备的安全使用，极易酿成火灾隐患。例如，超出负荷和电器使用寿命，陷入绝缘性能受损；电器线路老化，发生漏电和短路等。如北京大兴旧宫火灾就是由于电动三轮车蓄电池电源线路短路并引燃周围可燃物所致，另外，档案室的电气设备较集中，如线路配额不当，安装不适，机件摩擦发热及工作人员技术手段的缺陷以及存放光盘、纸张，一些易燃物等，都易导致火灾的发生。

　　其次档案室的库藏品本身具有易燃性。档案室收藏有大量珍贵的历史文献以及各种载体的档案资料，本身多为可燃物或易燃物，如档案载体材料，包括纸质材料、古代珍贵档案中的丝棉材料、新型载体材料如胶片材料等；档案装具中的木制装具、塑料、漆布、纸质材料等；用于消毒杀虫的化学药品，如磷化铝、酒精和甲醛等。这些制品一旦遇到明火或电击火星，就可能引起严重的火灾，对库藏等造成难以挽救的巨大损失。因而，必须高度重视档案室库房预防火灾工作，及时发现并杜绝一切可能引发火灾的安全隐患。

　　2、传统火灾探测器的弊端

　　传统火灾探测器的灵敏度不足以使用在档案室里，试想如果使用的是烟感、温感等烟感探测到烟雾报警，那么当它们报警时，档案室里的情况是什么样子的呢，估计已经成一片火海。档案室的资料多为极易可燃的材质，一旦明火烧起来，会迅速蔓延，很难扑灭，纵使很快扑灭，里面的珍贵资料也已被烧毁的差不多了，很难补救了。

　　3、吸气式感烟火灾探测器在档案室的应用

　　吸气式感烟火灾探测器其灵敏度是传统普通的烟感1000倍左右，吸气式感烟火灾探测器还可以检测到运用早期的技术无法看到的更小的空气颗粒——这些颗粒经常是在过度受热这一火灾的最早阶段以及明火中产生出来的。

[image: image1.png]REAVARPIAXRIAERS
1280 (309240-20\B9 ) BEKRIE(ES





火灾发展阶段图

　　吸气式感烟火灾探测器跟传统的（点型）烟雾探测器有所不同。空气采样系统由在天花板上方或下方每隔几米平行安装的管道组成。在每根管子的上面，每隔几米就钻有一个小孔，这些小孔很均匀的在天花板上分布，这样就形成了一组矩阵型的空气采样孔。利用探测主机内部抽气泵所产生的吸力，空气样品或烟雾通过这些小孔被吸入管道中并传送到达探测主机内部的高灵敏度烟雾探测腔检测空气样品中的烟雾颗粒浓度，可实现未现火苗时提前报警，以达到在损失未发生时就已扼杀在摇篮中。

[image: image2.png]Sampling Pipes
(CRFEE)

End Cap

|Air Samples Hole
(;z#ﬁwml ‘ j‘ﬁ**’




　　值得注意的是，如果档案室书柜是封闭型的，建议布管采用机柜式采样。具体布管形式还应根据现场实际情况来设计，以确保做到全面保护、及时报警。

